
May-24
Day Rain Flow Drip meter Reuse meter Combine Effluent Cl2 res Solids TVSS BOD TSS E-coli Ph DO Temp

1 0.05 335 150 220.3 370.3 6.51
2 0.2 317 99 219.5 318.5 6.49
3 0.33 310 157 30.6 187.6 7.11
4 0.05 313 121 69.8 190.8 7.7
5 0.38 372 146 250.6 396.6 7.31
6 0 280 95 16 111 1.55 1 25.9
7 0 314 122 201.2 323.2 8.53 5370 4670 3 5 12.1 7.8 6.5 25.3
8 0 277 137 21.4 158.4 8.6
9 0 358 106 207 313 7.66

10 0.59 339 123 141.3 264.3 8.67
11 0 346 147 84.3 231.3 8.24
12 0.01 315 117 213.9 330.9 8.6
13 0 305 119 17.6 136.6 8.27 3 1
14 0.09 328 106 212.6 318.6 8.55 5070 4230 5 1 1
15 0 332 117 205.6 322.6 8.58
16 0 314 140 102.4 242.4 8.64
17 0.45 385 110 134.7 244.7 7.86
18 0 316 112 206.9 318.9 7.18
19 0 331 125 122.6 247.6 5.5
20 0 309 102 139.2 241.2 7.91 4 1
21 0 335 137 132.6 269.6 7.87 4700 3900 2 1 4.1
22 0 354 139 141 280 6.52
23 0 373 184 37.3 221.3 7
24 0 332 97 205.1 302.1 7.45
25 0 389 114 209.5 323.5 7.09
26 0 309 91 110.4 201.4 7.27
27 0 355 102 228.4 330.4 7.63 2 186
28 0 334 92 62.7 154.7 1.09 5130 4270 3 1 44.1
29 0.68 363 93 236.5 329.5 8.72
30 0 340 98 104 202 8.38
31 1.52 351 104 244.4 338.4 8.19

TOTAL 8221.4
AVG 265 5068 2.875 2.000 7.548 7.800 6.500 25.300
MIN 111 4700 1.000 1.000 1.000 7.800 6.500 25.300
MAX 396.6 5370 5.000 5.000 186.000 7.800 6.500 25.300

Effluent


