
Apr-24
Day Rain Flow Drip meter Reuse meter Combine Effluent Chlorine NTU Solids TVSS BOD TSS E-coli Ph DO Temp

1 0 309 104 148.2 252.2 6.67 0.93 1 1
2 0 325 104 167 271 5 1.29 5700 4900 1 1 2 7.8 7.8 21.9
3 0 324 87 57.5 144.5 4.06 1.05
4 0 307 94 260.5 354.5 5.5 0.88
5 0 282 94 60.3 154.3 5.78 0.96
6 0 320 95 252.9 347.9 7.8 0.79
7 0.03 337 95 99.7 194.7 6.96 0.9
8 0 305 94 227.5 321.5 5.38 1.26 2 1
9 0 325 94 85 179 3.49 1.73 5730 4970 2 1 1

10 0.48 344 92 256.1 348.1 1.63 1.24
11 0 341 96 167.7 263.7 2.27 0.83
12 0 295 91 170.7 261.7 4.22 0.64
13 0 345 98 188.9 286.9 5.68 0.74
14 0 324 101 137.6 238.6 4.43 0.92
15 0 299 88 99.1 187.1 6.58 0.68 1 1
16 0 326 95 255.8 350.8 6.93 0.69 5600 4800 1 1 8.5
17 0 317 91 155 246 6.07 0.76
18 0 349 96 156.2 252.2 5.87 0.68
19 0 338 95 214.9 309.9 5.94 1.11
20 0 318 93 41.6 134.6 5.65 0.79
21 0.91 317 56 193.7 249.7 3.45 0.67
22 0 299 70 249.8 319.8 4.79 0.61 5330 4570 1 1
23 0 299 104 99.5 203.5 7.37 0.67 2 1 4.1
24 0 300 153 208.6 361.6 6.56 1.11
25 0 273 110 0 110 6.07 1.07
26 0 275 102 203.3 305.3 3.3 1.49
27 0.91 321 177 41.6 218.6 7.35 1.23
28 0.87 291 132 93.4 225.4 6.68 1.39
29 0.26 289 124 119.8 243.8 2.4 0.82 5430 4630 1 2
30 0 340 134 28.7 162.7 4.7 0.82 1 1 102

TOTAL 9434 3059 4440.6 7499.6
AVG 314 102 148 250 5.29 0.96 5558 1.300 1.000 2.602 7.800 7.800 21.900
MIN 273 56 0 110 1.63 0.61 5330 1.000 1.000 1.000 7.800 7.800 21.900
MAX 349 177 260.5 361.6 7.8 1.73 5730 2.000 1.000 102.000 7.800 7.800 21.900

Effluent


