
Jun-24
Day Rain Flow Drip Reuse Combine Effluent Chlorine NTU Solids TVSS BOD TSS E-coli Ph DO Temp

1 3.46 622 130 322.7 452.7 1.34 1.22
2 0 349 90 225.1 315.1 8.4 2.73
3 0 297 107 19 126 1.34 1.22 1 1
4 0 345 130 239.3 369.3 7.69 1.68 8770 4470 2 1 7.5 7.8 8.5 26.9
5 0 347 196 14.7 210.7 6.7 1.78
6 0 323 210 41 251 2.74 1.26
7 0 378 181 147.6 328.6 6.99 1.35
8 0 340 129 164.2 293.2 6.99 1.29
9 0 325 127 1.5 128.5 6.3 1.26

10 0 327 123 22.1 145.1 5.78 0.86 1 1
11 0 335 129 108.8 237.8 2.49 0.9 5470 4170 1 1 2
12 0.51 313 110 207.1 317.1 1.3 1.26
13 0.12 318 122 0 122 5.87 1.17
14 0 335 131 216.8 347.8 7.4 1.33
15 0 314 133 55.5 188.5 8.66 1.67
16 0 304 104 195.9 299.9 8.66 1.35
17 0 313 111 55.8 166.8 2.2 1.95
18 0 308 141 195 336 6.56 2.55 5930 4600 2 2 9.8
19 0 357 129 153.9 282.9 6.9 1.92
20 1.41 348 114 13.1 127.1 3.01 10.2
21 0.25 356 120 250.8 370.8 4.01 6.4
22 0 383 122 217.1 339.1 4.03 5.8
23 0 319 130 10.2 140.2 3.81 5.6
24 0 220 95 176.2 271.2 6.56 1.48 1 1
25 0 329 123 84.5 207.5 7.31 1.04 5860 4500 1 1 1
26 0 313 131 94.2 225.2 8.05 1.36
27 0 310 103 250.5 353.5 4.86 0.74
28 0 295 115 36.3 151.3 4.17 0.9
29 0 371 67 298.7 365.7 4.55 1.01
30 0 284 55 0 55 5.23

TOTAL 10078 3708 3817.6 7525.6
AVG 336 124 127 251 5.33 2.18 6508 1.286 1.250 2.040 7.800 8.500 26.900
MIN 220 55 0 55 1.3 0.74 5470 1.000 1.000 1.000 7.800 8.500 26.900
MAX 622 210 322.7 452.7 8.66 10.2 8770 2.000 2.000 9.800 7.800 8.500 26.900

Effluent


